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Abstract
This thesis dealt with the deterioration and an on-line diagnosis
equipment for surge protective device(SPD). An accelerated aging test
was carried out using a 8/20 μs standard lightning impulse current to
analyze the changes of electrical characteristics and to propose the
diagnostic parameters and the criterion for deterioration of metal oxide
varistor(MOV) which is the core component of SPDs.
The leakage current of MOV increased whereas the reference
voltage decreased with the aging process. When they changed more
than 10% compared with the initial values, the deterioration was
accelerated. On the other hand, since there was little change in the
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clamping voltage, it could not be used to evaluate the deterioration but
its waveform could be applied to verify the operation of varistor. In
addition, the criterion of soundness MOV was proposed.
Based on the experimental results, an on-line diagnosis equipment
for SPD was fabricated, which can measure total leakage current,
reference and clamping voltage. The leakage current measurement
circuit is composed of a low-noise amplifier and a clamp type
zero-phase current transformer(ZCT). A linear controller, a data
acquisition module, and a HVDC supply were used in the measurement
of reference voltage. The clamping voltage measurement circuit
consists of a surge generator and a coupling circuit.
In a calibration process, measurement error of the protype equipment
was less than 3%. From the experimental results, it was confirmed
that the proposed equipment is avaliable to diagnose the SPD condition
in operation.
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제 1 장 서 론
전력 계통 및 기기는 서지 및 과전압(Overvoltage)의 영향을 받는다.
2015년 4월 서울 지하철 4호선에서 낙뢰로 인하여 변전소가 파손되어 지
하철 운행이 1시간 40분 동안 중단되었다. 또한 충북의 어린이집에서 낙
뢰로 인한 화재가 발생하였다. 이처럼 임펄스전압의 발생으로 인적 피해
및 경제적 손실을 초래한다.
임펄스전압으로부터 전력 계통 및 기기를 보호하기 위해서 서지보호기
(Surge protective device, SPD)를 설치한다. 서지보호기는 피보호기기와
직·병렬로 설치되며, 이상전압을 절연 내력 이하로 낮춰주는 역할을 한다.
동작 형태에 따라 이상전압 발생 시 임피던스가 증가하는 Isolator와 서지
전류의 흐름을 접지측으로 우회시키는 크로바형(Crowbar type) 및 전압
상승을 억제하는 클램프형(Clamp type) 소자로 분류할 수 있다[1]. 그 중
비선형 저항특성 및 에너지 흡수 능력이 우수한 클램프형의 산화아연 바
리스터(Zinc oxide varistor)를 사용한다.
반복적인 보호동작과 환경적 요인으로 바리스터의 열화가 진전된다. 열
화된 바리스터는 누설전류의 증가로 정상운전전압에서 과열되며, 열폭주
(Thermal runaway)로 선로의 단락이 발생한다. 이로 인하여 전력공급 중
단 및 화재 등의 2차 사고를 유발한다[2]∼[5]. 전력 설비의 안정적인 운영
및 대규모 정보·통신 설비, 서버 및 빅데이터 저장 시스템의 신뢰성 향상
을 위하여 진단기술 및 장치에 관한 연구가 진행 중이다[6]∼[10].
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(a) 가스 튜브(크로바형) (b) 바리스터(클램프형)
그림 1.1 서지보호소자
Fig. 1.1 Surge protective devices
기존 진단장치는 Off-line 상태에서 사용한다. 즉 바리스터를 진단하기
위해 전원을 차단해야 하므로 주기적인 측정이 불가능하다. 또한 기준전
압에 대한 정보만 제공하기 때문에 정확한 상태를 판단하기 어렵다. 이를
보완하기 위해 활선 상태에서 진단할 수 있는 On-line 진단장치의 개발이
필요하다.
본 논문에서는 서지보호기의 열화 및 On-line 상태 진단장치의 설계 및
제작에 관하여 기술하였다. 산화아연형 바리스터의 전기적 특성 변화 및
건전성 기준을 제시하기 위하여 가속열화 실험을 수행하였다. 측정 결과
를 분석하여 진단장치의 파라미터를 선정한 후, 적용 실험을 통하여 신뢰
성을 평가하였다.
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그림 2.1 서지의 종류
Fig. 2.1 Types of surges
제 2 장 관련 이론
2.1 서지의 발생 및 보호
서지(Surge)란 전력 계통 및 통신 설비에 발생하는 고전압 ·대전류의
임펄스를 지칭한다. 유도, 방사 및 전도의 형태로 설비에 유입되며 최종적
으로 전도의 형태로 전달된다.
서지의 특성을 결정하는 주요한 파라미터는 상승시간(Rise time), 지속
시간(Duration time) 및 진폭(Amplitude) 등이 있다. 상승시간과 지속시간
은 수 ns에서 수ms로 짧은 시간동안 변하기 때문에 전력 계통에 치명적
인 영향을 준다. 서지는 그림 2.1과 같이 잡음(Noise)과 다르게 분류되며,
발생 원인은 뇌 방전 현상에 의해 발생하는 뇌서지, 개폐기의 조작에 의
해 발생하는 개폐서지로 구분된다. 또한 EMP(Electro magnetic pulse),
ESD(Electro static discharge) 등 급격한 전·자계 변화에 의해 발생하기
도 한다[11].
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그림 2.2 뇌 방전의 종류
Fig. 2.2 Types of lightning discharges
뇌 방전(Lightning discharge)은 뇌운에 의해 형성된 전계의 세기가 대
기의 절연파괴강도를 초과할 때 발생하는 방전현상이다. 방전경로인 공기
가 팽창하여 천둥소리 및 번갯불을 동반하며, 급격한 전계의 변화로 주변
에 전자파 장해를 유발한다. 이러한 뇌 방전의 성질을 이용하여 발생위치
를 탐지하는 연구도 활발히 진행 중이다[11].
뇌 방전의 종류는 그림 2.2와 같이 뇌운의 형상 및 방전의 발생 위치에
따라 다양하게 나타난다. 동일한 뇌운 내부에서 발생하는 운내 방전
(Intra-cloud discharge)과 다른 뇌운 간에 발생하는 운간 방전
(Inter-cloud discharge), 뇌운의 전하와 인근 대기간에 발생하는 대기 방
전(Air discharge) 및 뇌운과 대지 사이의 방전인 낙뢰(Lightning)로 구분
된다.
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그림 2.3 뇌 서지의 발생
Fig. 2.3 Occurrence of lightning surges
낙뢰는 뇌운 속에 존재하는 전하가 방전에 의해 지면으로 흘러 들어오
는 현상이며, 수만볼트의 전압과 수만 암페어의 전류를 동반한다. 낙뢰에
의하여 인명 피해, 화재 및 전기 ·전자 · 통신 기기의 고장 등의 경제적 손
실이 발생한다.
낙뢰에 의해 전력 계통에서 발생하는 뇌 서지는 그림 2.3과 같이 지상
의 건축물 및 전기설비에 직접적으로 뇌격하는 직격뢰(Direct lightning)
와 송전선로, 통신선로 및 전기설비 주변에서 뇌격하여 전계, 자계의 급격
한 변화에 의해 발생하는 유도뢰(Induced lightning)가 있다. 직격뢰의 경
우, 물리적 손상 및 화재를 일으키고, 유도뢰는 방송, 통신 장비 및 기타
전자 기기 등의 파손을 초래한다.
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개폐서지(Switching surge)는 전력계통에서 개폐기의 개방 및 단락, 부
하의 개폐, 퓨즈 및 차단기의 동작으로 발생하는 서지이다. 뇌 서지와 비
교하여 지속시간은 수ms로 길고, 크기는 작지만 지속적으로 노출되면 전
기·전자 기기 및 선로에 사고가 발생한다.
서지로부터 피보호기기를 보호하기 위해 그림 2.4와 같이 병렬로 보호
성능이 우수한 서지보호기를 설치한다. 정상전압에서 서지보호기의 임피
던스는 무한대이고, 서지 및 과전압이 침입할 때 매우 작은 임피던스를
갖기 때문에 정상운전에 영향을 주지 않는다. 서지보호소자의 종류는 전
류의 흐름을 전환시키는 가스튜브(Gas-tube)와 SCR(Silicon controlled
rectifier)이 있으며, 전압 상승을 억제하는 소자는 바리스터(Varistor) 및
아발란치 다이오드(Avalanche diode) 등이 있다[12].
그림 2.4 서지 차단 원리
Fig. 2.4 Principle of surge suppression
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2.2 산화아연형 바리스터
서지로부터 전력 계통 및 통신 설비를 보호하기 위하여 표 2.1과 같은
보호소자를 사용한다. 가스 튜브는 방전 전류가 크며, 기생 캐패시턴스가
작기 때문에 신호용 회로를 보호하기 위해 사용한다. 하지만 응답 속도가
느리고, 속류(Follow current)가 발생한다는 단점이 있다. 아발란치 다이
오드는 응답 속도가 빠르며, 제한 전압이 작기 때문에 저전압 회로에 주
로 사용된다. 산화아연형 바리스터는 양방향 소자로 교류용 회로에 사용
된다. 또한 에너지 흡수량이 크기 때문에 전력 계통의 보호회로에 이용된
다.
산화아연형 바리스터는 비선형 저항특성이 우수하다. 이상전압의 침입
으로 선로의 전압이 동작개시전압 이상으로 증가하면, 소자의 저항이 급
격히 감소하여 수 ns 이내에 보호단자의 절연내력 이하로 억제시킨다. 소
자의 특성상 표류 정전용량이 매우 크기 때문에 전원회로나 저주파회로의
보호 용도로 사용된다[13].
표 2.1 서지보호소자
Table 2.1 Surge protective devices































구조는 그림 2.5와 같이 결정입자(ZnO grain) 및 입계층(Intergranular
layer)이 직·병렬로 연결된 형태이다. 결정입자는 전기전도도가 높은 물질
로 구성된다. 저항은 약 1 Ω 정도로 매우 낮고, 면적은 10∼ 100 μm 이다.
입계층은 약 1 GΩ의 저항이 높은 물질로 구성되며 동작개시전압(약 3.5 V)
이상에서 도통되는 특성을 갖는다. 결정입자와 입계층의 구조적인 특성으
로 우수한 V - I 비선형성을 갖는다[14].
제한전압(Clamping voltage)은 결정입자의 직렬로 연결된 수에 의해 결
정되며, 식 2.1과 같이 나타낼 수 있다. Vb는 제한전압, n은 직렬로 연결
된 결정입자의 개수, vb는 입계층의 제한전압을 나타낸다.
  (2.1)
에너지 내량은 결정입자의 병렬로 연결된 수에 의해 결정되며, 소자의




그림 2.5 ZnO 소자의 미세구조
Fig. 2.5 Micro-structure of a ZnO element
바리스터의 등가회로는 그림 2.6과 같이 나타낼 수 있다. 전류가 매우
작을 때, 바리스터는 누설저항(Rleak)의 역할을 하며 이는 입계층의 저항을
의미한다. 반대로 전류가 많이 흐를 때, 바리스터는 ZnO 결정입자의 고유
저항인 벌크저항(Rbulk)의 역할을 한다. 캐패시터(C)는 입계층의 유전체로
인하여 나타나며, 인덕터(L)는 바리스터의 리드선으로 인하여 생성된다[15].
`
그림 2.6 등가회로
Fig. 2.6 Equivalent circuit
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그림 2.7 V - I 특성
Fig. 2.7 V - I characteristic
바리스터의 동작 특성은 그림 2.7과 같이 3가지 영역으로 구분할 수 있
다. 소전류 영역(Prebreakdown region)은 바리스터의 동작개시전압 이하
의 영역으로 미소한 전류(< 0.1 mA)가 흐른다. C 및 Rleak에 의해 정상운
전전압에서 누설전류가 발생한다.
중전류 영역(Breakdown region)은 비선형 저항특성이 나타나는 영역으
로 바리스터가 보호동작을 수행하는 구간이다. 전류는 전압과 독립적으로
급격히 증가하게 되며 식 2.2처럼 나타낼 수 있다.
    (2.2)
는 비선형계수로 비선형 저항특성을 결정한다. 비선형계수는 식 2.3으
로 산출할 수 있다. 중전류 영역에서 전압 V1은 0.1 mA (I1)가 흐를 때,
전압 V2는 1 mA (I2)일 때를 의미한다. 일반 저항의 비선형계수는 1이고,
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산화아연형 바리스터의 비선형계수의 값은 25∼ 100정도이다. 값이 클수




대전류 영역(Upturn region)은 100 A 이상의 대전류가 흐를 때 동작하
는 영역으로, 결정입자의 고유저항이 지배적으로 나타나기 때문에 전압과
전류는 선형적으로 증가한다.
2.3 열화진단기술
열화 요인은 그림 2.8과 같이 과전압, 서지 및 환경적 요인으로 분류할
수 있다. 열화가 진전되면 미세 구조의 변형으로 누설전류, 기준전압 등
전기적 특성이 변한다[16],[17]. 열화된 소자를 장기간 사용하면 열폭주로 파
괴되어 계통에 사고를 유발시킨다.
그림 2.8 산화아연형 바리스터의 열화 원인과 현상
Fig. 2.8 Deterioration causes and phenomena of a ZnO varistor
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2.3.1 누설전류 측정법
소자의 구조적인 특성 때문에 정상운전전압에서 누설전류가 발생한다.
누설전류는 전체 누설전류(IT), 용량분 누설전류(IC) 및 저항분 누설전류





용량분 누설전류는 열화 정도에 관계없이 일정한 값을 유지한다. 하지
만 저항분 누설전류는 그림 2.9와 같이 열화 진전에 따라 증가한다[18]. 이
는 바리스터의 미세 구조가 변형되어 입계층의 저항이 감소하기 때문이
다. 용량분 누설전류 대비 저항분 누설전류가 매우 작기 때문에 전체 누
설전류는 미소하게 증가한다.
그림 2.9 열화 진전에 따른 누설전류의 변화
Fig. 2.9 Change of leakage current by the aging process
누설전류 측정법은 전체 누설전류 및 저항분 누설전류 측정법이 있다.
전체 누설전류 측정법은 측정방법이 간단하여 바리스터를 진단하는데 폭
- 13 -
넓게 사용되고 있지만, 열화 초기 누설전류의 변화가 거의 없기 때문에
열화 상태를 판단하기 위해 주기적인 측정이 필요하다. 저항분 누설전류
검출법은 열화 진전에 따라 변화가 뚜렷하기 때문에 정확한 상태 진단이
가능하다. 하지만 소자에 흐르는 저항분 누설전류를 측정하기 위해서는
대역 통과 필터, 차동증폭기 등의 부가적인 장비가 필요하다. 저항분 누설
전류검출법의 대표적인 방법은 자기소거법, 동기정류법, 제3조파 분석법,
와트로스 측정법 등이 있다[19],[20].
2.3.2 기준전압 측정법
기준전압은 저항분 누설전류 1mA가 흐를 때, 바리스터 양단에 인가되
는 전압이다. 열화가 진전되면 그림 2.10처럼 감소되는 경향이 있다[21]. 초
기값 대비 10%이상 변화가 발생하면 급격한 누설전류의 증가로 열폭주
의 위험이 있으므로, 교체가 필요하다. 열화 상태를 정확하게 파악할 수
있지만 On-line 진단은 불가능하다.
그림 2.10 열화 진전에 따른 기준전압의 변화
Fig. 2.10 Change of reference voltage by the aging process
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제 3 장 가속열화 실험
표준 뇌 충격전류(8/20 μs)의 인가에 따른 전기적 특성 변화와 측정 파
라미터 도출 및 건전성 기준을 제시하기 위하여 가속열화 실험을 수행하
였다[22],[23].
3.1 서지발생장치
표준 뇌 충격전류를 인가하기 위하여 서지발생장치를 구성하였다. 서지
발생장치의 등가회로는 그림 3.1과 같으며 직류 고전압 발생장치, 충전용
저항(RC), 충전용 캐패시터(CC), 방전 전극(G) 및 인덕터(L)로 구성된다.
발생 원리는 직류 고전압 발생장치에서 충전용 캐패시터를 설정전압(E)만
큼 충전시킨다. 캐패시터가 충전되었을 때, 전극을 통해 방전시킨다. Ro에
방전전압(Vo)과 충격전류(Id)가 발생한다. 충격전류의 크기는 E로 조정이
가능하고 파형의 모양은 CC와 L로 조절할 수 있다
[24].
그림 3.1 서지발생장치의 등가회로
Fig. 3.1 Equivalent circuit of a surge generator
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   (3.1)
RL + RO = R이라 하고, 초기 조건 t = 0 일 때 i = 0을 대입하여 정리하면















   

⋅ ⋅  (3.3)


























①의 조건은 파두가 급격히 증가하고, 파미가 서서히 감쇠하는 과제동
(Over damping)의 조건이다. ②의 조건은 파고치 도달 후 임계값까지 서
서히 감소하는 임계제동(Critical damping)의 조건이다. 마지막으로 ③의
조건은 진동성분을 갖는 부족제동(Under damping)의 조건이다. 각 조건
의 파형은 그림 3.2와 같다. 전형적인 서지 파형은 ①과 같이 파고치까지




그림 3.2 제동 조건
Fig. 3.2 Damping condition
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표 3.1 제동 조건



















 ∙ sinh  

 ∙  
















∙ tan  









   

과제동의 표준 뇌 충격전류를 발생시키기 위하여 표 3.1의 조건을 충족
하는 R, L, C값을 선정하였다. 충전용 콘덴서는 30 μF, 인덕터는 2.14 μH,
저항은 0.26 Ω일 경우 제동 조건을 만족하였으며, PSpice로 출력 파형을
검증하였다.
시뮬레이션 결과, 그림 3.3과 같은 파형이 나타났다. 국제 규격 IEC
61000-4-5에서 제시한 편차는 파두장은 ±20%, 파미장은 ±20%로 이를 만
족해야한다. 시뮬레이션 파형의 파두장은 7.5 μs, 파미장은 20.04 μs로 제
시한 조건을 만족하였다[25].
그림 3.3 시뮬레이션 결과
Fig. 3.3 Result of simulation
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그림 3.4 서지발생장치의 흐름도
Fig. 3.4 Flowchart of a surge generator
서지발생장치를 제어하기 위하여 그림 3.4와 같이 PLC logic을 설계하
였다. 시정수에 따라 충전시간을 설정할 수 있고, 설정 횟수만큼 반복 동
작한다. 충전이 완료되면 방전 전극을 통해 전하가 방전된다. 캐패시터의
잔여 전하는 접지로 흘러가도록 하였다.
시뮬레이션 결과 및 PLC logic을 근거로 하여 그림 3.5(a)와 같이 서지
발생장치를 구성하였다. 제어부(직류 고전압 발생장치, 40 kV 5 mA), 충전
부, 방전부, 접지부 및 PLC로 구성되며, 발생한 충격전류 파형은 그림
3.5(b)와 같다.
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뇌 충격전류(10 kA) 1회 인가 시, 소자에 흡수되는 에너지는 식 3.5와
같이 시간에 대한 적분함수로 나타낼 수 있다. v는 단자전압, i는 방전전
류, W는 흡수되는 에너지량이다. 소자에 흡수되는 에너지는 165.31 J이다.
  (3.5)
(a) 사진
(b) 뇌 충격전류 [2 kA/div, 10μs/div]
그림 3.5 서지발생장치
Fig. 3.5 Surge generator
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3.2 실험계
열화 진전에 따른 전기적 특성 변화를 분석하기 위하여 가속열화 실험
을 수행하였다[26],[27]. 바리스터가 열화될 때까지 뇌 충격전류(8/20 μs, 10
kA)를 군단위로 공급하였다. 열화 초기에는 진전 속도가 느리기 때문에
50회, 30회, 20회 순서로 인가하였다. 실온에서 30분 동안 자연 냉각시킨
후, 누설전류, 기준전압 및 제한전압을 측정하였다. 동일한 사양의 바리스
터(Varistor A, Varistor B)로 2회 반복하여 진행하였고, 사양은 표 3.2와
같다.
표 3.2 바리스터의 사양
Table 3.2 Specification of a varistor
항 목 사 양 비 고
최대 사용 전압 275 VAC, 350 VDC -
서지 전류 내량 40 kA 8/20 μs
에너지 550 J -
기준 전압 430 V -
오차율 ±10% -
열화 파라미터를 측정하기 위하여 그림 3.6과 같은 실험계를 구성하였
다. 저항분 누설전류는 220 VDC를 인가하고, 전원 인가 직후 충전전류가
흐르기 때문에 20초 후에 측정하였다. 전체 누설전류는 220 VAC를 인가하
고, 전원 인가 직후 최댓값을 측정하였다. 기준전압은 직류고전압발생장치
(5 kV)로 저항분 누설전류 1 mA가 흐를 때까지 증가시켜 소자의 양단 전
압을 측정하였다[28]. 제한전압은 서지발생장치로 뇌 충격전류(0.5 kA)를 인
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가하여 바리스터 양단 전압을 측정하였다. 전압을 측정하기 위하여 1,000 : 1






Fig. 3.6 Experimental system
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3.3 전기적 특성 변화
3.3.1 누설전류
인가 횟수에 따른 누설전류의 추이를 그림 3.7, 표 3.3 및 표 3.4에 나타
내었다. 저항분 누설전류는 열화 진전에 따라 변화율이 컸다. 열화 초기
바리스터 A는 240회, 바리스터 B는 220회까지 선형적으로 증가하였다. 각
각 260회, 240회부터 초기값 대비 약 350% 이상 지수함수적으로 급격히
증가하였고, 동일한 조건의 뇌 충격전류를 인가하였을 때 열화가 가속화
되었다. 고장 직전 누설전류는 초기값과 비교하여 10배 이상의 차이가 발
생했다.
전체 누설전류의 경우, 저항분 누설전류와 달리 열화 초기에는 약 4%
미만으로 변화가 거의 없었다. 각각 280회, 260회부터 10% 이상 급격히
증가하였다. 저항분 누설전류와 동일하게 전류가 큰 폭으로 변화한 시점
부터 추가적인 보호동작으로 열화가 급격히 진전되었다.
소자 특성상 열화 특성에 약간의 차이는 존재하지만 저항분 누설전류의
증가로 전체 누설전류의 변화가 발생한다. 초기값 대비 급격하게 증가한
다면 잔여 수명이 짧아지며, 추가적인 보호 동작으로 급격히 열화되었다.
누설전류가 10% 이상 증가한 경우, 바리스터는 보호소자로서 기능을 상실




그림 3.7 누설전류의 변화
Fig. 3.7 Change of leakage current
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표 3.3 바리스터 A의 누설전류
Table 3.3 Leakage current of varistor A
횟수
전체 누설전류 저항분 누설전류
측정값 [μA] 증가율 [%] 측정값 [μA] 증가율 [%]
신 품 394.7 - 3.54 -
1 (50회) 395.1 0.11 4.91 38.7
2 (80회) 398.74 1.02 5.41 52.82
3(100회) 395.3 0.15 8.37
100 초과
4(120회) 397.58 0.72 7.88
5(140회) 399.93 1.33 8.94
6(160회) 402.76 2.04 10.47
7(180회) 405.92 2.54 11.64
8(200회) 406.9 3.09 12.44
9(220회) 405.5 2.74 11.69
10(240회) 407.4 3.32 12.17
11(260회) 409.7 3.81 16.71
12(280회) 437.4 10.81 24.93
13(300회) 794.2 100 초과 38.71
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표 3.4 바리스터 B의 누설전류
Table 3.4 Leakage current of varistor B
횟수
전체 누설전류 저항분 누설전류
측정값 [μA] 증가율 [%] 측정값 [μA] 증가율 [%]
신 품 371.08 - 4.46 -
1 (50회) 372.7 0.44 5.98 38.71
2 (80회) 373.19 0.57 6.98 52.82
3(100회) 374.52 0.93 8.41
100 초과
4(120회) 376.94 1.58 7.33
5(140회) 377.64 1.77 9.41
6(160회) 379.8 2.35 11.46
7(180회) 381.17 2.72 12.41
8(200회) 383.09 3.24 13.77
9(220회) 384.18 3.53 15.47
10(240회) 385.7 3.94 23.4
11(260회) 416.7 12.29 33.47
12(280회) 5712.1 100 초과 2048.1
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3.3.2 기준전압
기준전압은 누설전류와 반대로 열화 진전에 따라 점점 감소했다. 그림
3.8 및 표 3.5와 같이 바리스터 A는 240회, 바리스터 B는 260회까지 초기
값 대비 감소율은 2.05%미만으로 차이가 없었다. 각각 260회, 240회부터
감소율이 5% 이상으로 변화하였고, 그 이후 동일한 조건에서 서지를 인
가하면 전압이 급격히 감소하였다.
국제 규격에서 산화아연형 바리스터의 기준전압이 ± 10%이상 변화할
경우, 보호 소자로서 수명이 다했다고 명시되어있다. 실험결과 기준전압이
10% 이상 증가한 경우, 저항분 누설전류의 증가로 열화가 급격히 진전되
며 비선형 저항특성도 저하되었다. 산화아연형 바리스터의 열화 상태를
판단하기 위하여 규격에서 제시한 기준에 따라 교체 시기의 결정이 가능
하다.
그림 3.8 기준전압의 변화
Fig. 3.8 Change of reference voltage
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표 3.5 기준전압
Table 3.5 Reference voltage
횟수
바리스터 A 바리스터 B
측정값 [V] 감소율 [%] 측정값 [V] 감소율 [%]
신 품 450 - 490
-
1 (50회) 449 0.22 490
2 (80회) 447 0.67 487
0.613(100회) 446 0.89 487










9(220회) 447 480 2.04
10(240회) 445 1.11 464 5.31
11(260회) 427 5.11 356 27.34
12(280회) 374 16.89 248 49.39
13(300회) 300 33.33 　
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3.3.3 제한전압
열화 진전에 따라 제한전압은 그림 3.9와 같이 변화가 거의 없었다. 신
품 및 열화된 바리스터의 제한전압은 각각 699 V, 755 V로 약 8% 증가하
였다. 다른 파라미터에 비해 변화폭이 미소하기 때문에 변화율로 상태 진
단 및 수명 예측이 불가능하다.
하지만 열폭주로 소자가 소손될 경우, 그림 3.9(c)와 같이 제한전압의
파형이 변형되었다. 보호 동작은 수행하지만 누설전류 및 기준전압이
10% 이상 변화했고, 절연 내력이 감소하여 서지 인가 시 불꽃이 발생하
였다. 이처럼 파형의 형태를 정기적으로 분석함으로써, 바리스터의 상태를
진단할 수 있다.
上 : 충격전류 [100 A/div, 5μs/div]
下 : 제한전압 [200 V/div, 5μs/div]
(a) 신품
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上 : 충격전류 [100 A/div, 5μs/div]
下 : 제한전압 [200 V/div, 5μs/div]
(b) 열화 후
上 : 충격전류 [100 A/div, 5μs/div]
下 : 제한전압 [200 V/div, 5μs/div]
(c) 소손
그림 3.9 제한전압의 변화
Fig. 3.9 Change of clamping voltage
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제 4 장 서지보호기 진단장치
4.1 회로 설계
가속열화 실험을 바탕으로 전체 누설전류, 기준전압 및 제한전압을 측
정 파라미터로 선정하였다. 저항분 누설전류는 열화 정도에 따른 정확한
진단이 가능하지만, 증폭기 및 필터 등 부가적인 소자가 필요하다. 그러나
전체 누설전류 측정은 초기 변화율이 작지만, 장치 구성도가 간단하며, 측
정방법이 기존 대비 쉽기 때문에 휴대용 진단장치에 적합하다. 기준전압
은 On-line 진단은 불가능하지만 다른 파라미터에 비해 정확한 진단이 가
능하며, 제한전압은 파형의 형태를 통해 바리스터의 상태를 알 수 있기
때문에 본 논문에 적용하였다[29].
표 4.1 측정 파라미터
Table 4.1 Diagnostic parameters
















기준전압 Off-line 높음 간단 - 적 용
제한전압 On-line 낮음 간단 파형 형태 적 용
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4.1.1 누설전류 측정회로
누설전류를 검출할 수 있는 측정회로를 제작하였다. 누설전류의 크기가
미소하고, 고조파로 인한 노이즈가 발생하므로 저잡음 증폭회로(Low
noise amplifier)를 그림 4.1과 같이 설계하였다. 고감도 연산증폭기(DC∼
1 kHz)를 사용하여 최대 60 dB까지 증폭이 가능하다.
운전 중 접지선에 흐르는 누설전류를 검출하기 위하여 클램프형 영상변
류기(0.01 mA∼ 20 A)를 사용하였다. 가속열화 실험을 통해 열화 진전에
따른 누설전류의 추이를 분석한 결과, 신품 바리스터는 100∼ 400 μA, 교
체가 필요한 바리스터는 700∼ 1,000 μA 이상 누설전류가 흘렀다. 측정전
류의 범위는 100∼ 1,000 μA로 설정하였다. 측정된 데이터는 데이터 수집
모듈(Data acquisition module)에서 전류 신호를 취득하고, 측정된 값을
산출하여 Display module에 정보를 출력하도록 하였다.
그림 4.1 누설전류 측정회로




측정회로의 출력전압 -누설전류의 관계를 파악하기 위해서 그림 4.2와
같이 교정(Calibration) 실험을 수행하였다. 함수발생기(Function generator)로
60 Hz의 일정한 전원을 공급하고 전류의 크기를 100 μA∼ 1,000 μA까지
변화시켰다. 회로에 흐르는 전류는 디지털멀티미터로 측정하였다. 결과는
그림 4.3과 같으며 선형적인 출력 특성이 나타났다.
그림 4.3 출력전압 -누설전류
Fig. 4.3 Output voltage - leakage current
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4.1.2 기준전압 측정회로
기준전압 측정회로는 그림 4.4(a)와 같이 연산부(DAQ unit), 선형제어
부(Micro processing unit, MPU), 직류 고전압 발생부 및 누설전류 측정
부로 구성된다. 4.4(b)와 같이 연산부에 의해서 측정회로의 동작을 결정한




그림 4.4 기준전압 측정회로
Fig. 4.4 Reference voltage measurement circuit
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선형제어부는 직류 고전압 발생장치의 출력전압을 조절하는 부분이다.
MPU에서 PWM(Pulse width modulation) 제어에 따라 아날로그 신호를
고전압발생장치의 전압제어 단자에 인가하여 출력전압을 조절하였다.
Duty ratio를 0∼ 255 범위에서 제어했고, 전압제어 단자의 입력전압은 0
∼ 4 V까지 변화하였다. 이에 따라 출력전압은 최대 1.5 kV까지 출력할 수
있도록 하였다. 전압제어 단자의 입력전압과 고전압 발생장치의 출력전압
을 표 4.2에 나타내었다.
표 4.2 입력 전압에 따른 출력전압의 변화
Table 4.2 Chage of output voltage by input voltage











제한전압 측정회로는 그림 4.5(a)처럼 서지발생장치 및 커플링회로
(Coupling circuit)로 구성된다. 서지발생장치의 원리 및 회로 구성은 3장
과 같으며, 그림 4.5(b)와 같은 표준 뇌 충격전류(8/20 μs, 0.5 kA)를 발생
되도록 설계하였다. 전력 계통에 설치된 바리스터를 측정할 때, 전원전압
이 장비에 인가되어 소손될 위험이 있다. 장비를 보호하기 위하여 고역통
과필터(High-pass filter)로 커플링회로를 설계하였다. 주파수가 낮은 AC
전원전압은 감쇠되어 진단장치 부분으로 인가되지 않도록 하였고, 주파수
가 높은 서지는 커플링회로를 통과하여 바리스터에 주입하였다.
(a) 구성도
(b) 뇌 충격전류 [100 A/div, 5 μs/div]
그림 4.5 제한전압 측정회로
Fig. 4.5 Clamping voltage measurement circuit
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4.2 진단장치 제작
측정회로 및 알고리즘을 적용하여 그림 4.6과 같이 서지보호기용
On-line 진단장치를 제작하였다. 진단장치의 Front panel은 서지 발생부,
직류 고전압 발생부, Surge operation switch, Touch 형 Display module,
전압 전류 측정 포트 및 Select switch로 구성된다. Select switch로 동작
모드를 설정할 수 있고, Display module을 통해 제어 및 측정이 가능하도
록 하였다. 전압 및 전류 포트로 측정된 데이터는 DAQ(수직분해능 8bit)
를 통해 아날로그 -디지털 정밀 변환을 하여 Display module로 전송된다.
그래픽기반의 프로그램인 LabVIEW에 의해서 제어되며, 측정 프로그램
은 그림 4.6(c)와 같이 대기, 누설전류, 기준전압 및 제한전압의 Sub VI






그림 4.6 서지보호기 진단장치
Fig. 4.6 Diagnosis equipment for SPD
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4.3 적용 실험
진단장치의 성능을 검증하기 위하여 적용 실험을 수행하였다. 신품 및
열화된 바리스터로 독립 실험계와 제작한 진단장치에서 누설전류, 기준전
압 및 제한전압의 측정값을 비교하였다. 또한 측정값을 근거하여 바리스
터의 상태를 진단하였다. 독립 실험계는 3장의 가속열화 실험과 동일한
방법이다. 측정 결과는 표 4.3 및 그림 4.7∼ 4.9와 같다.
실험 결과, 독립 실험계와 비교하여 누설전류는 20∼ 50 μA, 기준전압
은 –1∼ - 2 V, 제한전압은 -7 V로 3% 미만의 차이가 발생하였다. 기준전
압은 측정값이 거의 일치했지만, 누설전류 및 제한전압에서 차이가 발생
한 것으로 보아 전원 품질에 의해 발생된 오차율로 판단된다.
신품의 경우, 누설전류가 453.09 μA, 기준전압은 438.05 V, 제한전압은
583.08 V로 측정되었다. 열화된 바리스터의 경우, 누설전류는 1.52 mA,
기준전압은 283.54 V, 제한전압은 606.71 V로 측정되었다. 제한전압의 파
형이 측정되었으므로 서지에 대한 보호 동작은 가능하지만, 누설전류 및
기준전압이 초기값 대비 10%이상 변화하였으므로 향후 열폭주에 의한 사
고가 발생할 수 있다.
표 4.3 적용 실험 결과
Table 4.3 Results of application test





































Fig. 4.9 Clamping voltage
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제 5 장 결 론
본 논문에서는 서지보호기의 열화 및 On-line 진단장치에 관하여 기술
하였다. 전기적 특성 변화와 건전성 기준을 제시하기 위하여 가속열화 실
험을 수행하였다. 또한 실험 결과를 근거하여 측정 파라미터를 선정하고,
진단장치를 시제작하였다.
열화 진전에 따라 전체 누설전류는 초기의 증가율은 4% 미만으로 변화
가 거의 없었고, 열화가 진전될 때 10% 이상 증가하였다. 기준전압은 열
화 초기 감소율은 2.1% 미만으로 일정한 값을 유지하였고, 열화가 진전
될 때 5% 이상 감소하였다. 각각 10% 이상 변화 시, 열화는 지수 함수적
으로 급격히 진행되고, 보호 기능을 상실하거나 열폭주로 파괴되므로 교
체가 필요하다. 제한전압은 열화에 따른 변화가 작아서 변화율로 상태 진
단은 불가능하다. 하지만 소손 발생 시점에서 왜곡이 발생하기 때문에 파
형의 형상으로 진단이 가능하다.
열화진단을 위한 파라미터는 전체 누설전류, 기준전압 및 제한전압이며,
이를 측정하기 위한 회로를 설계하였다. 시제작 진단장치의 성능을 검증
하기 위하여 적용실험을 수행하였으며, 기준값과의 비교 오차는 3% 미만
이었다. On-line 상태에서 신품과 열화된 바리스터의 누설전류 및 기준전
압은 각각 453.09 μA, 438.05 V, 1.52 mA, 283.54 V로 측정되었고, 제한전압
파형의 왜곡은 발생하지 않았다. 이들 결과로부터 On-line 상태에서 서지
보호기의 상태 진단에 충분히 활용될 것으로 기대한다.
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